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DiZEL MOTOPOMP DENEME SONUCLARI

1. KONU:

KUBE Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.§. Pompa kismini tamamen yerli dizayn olarak imal
ettigi seyyar yangin pompasinin 22.11.2011 tarihinde Itfaiye Daire Baskanligimiza getirerek teslim
etmis ve pompanin tarafimizdan denenmesini talep etmistir. Bir ay sire igerisinde pompa, su
tahliyesi, Itfaiye araci dolumu gibi iglerde aktif olarak kullaniimis ve;

2. iNCELEME:

a. Pompa, 9 metre dikey ve 3 metre yatay olmak tizere 12 metre alici hortumla galigabilmekte,
emis yapabilmekte oldugu,

b. Pompanin kendinden emisli bir pompa olmasi ve hava._yapmamas! nedeni ile ilave emis
sistemi ve hava alma sistemi bulunmakta olup, pompa alicisinin sudan cikmasi, alici
hortumun hasar almasi veya gevsek hortum baglantisi gibi nedenlerle hava yapmamakta ve
kullaniciya buyiik kolaylik saglamakta oldugu,

c. Pompanin su emmesi alici hortum iginde bulunan ozel olarak dizayn edilmis bir pervanenin
pompaya su basmasi ile saglanmakta olup bu nedenle de hava yapmadigy,

¢. Motorun galistirimasindan sonra bagka higbir iglem yapmaya gerek duyulmadan sadece cIkI$
valfi agilarak 5-7 saniye sonra 15 metre hortum ucundan basingh su ¢ikisi alinabilmekte oldugu,

d. Pompa motorunun dizel olarak tasarlanmasi hem kullanim kolaylig saglayarak/yakit
sarfiyatinin azalmakta hem de parlayici ve patlayici dzelligi cok fazla olan benzini depolanma
zorunlulugunu ortadan kaldirmakta oldugu,

3. SONUC:

Kube Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.S. tarafindan dizayn/imal edilen seyyar yangin
pompasinin;

a. Yiksek emis derinligi sayesinde her turl arazi (9 metreye kadar) ya da bodrum kattan su
emisi yapabildigi, ala hortumlarin hava yapmasi gibi bir durumu olmadigi igin pratik oldugu,
Pompa ile yiksek basingl su elde edilebildiginden uygun ortamlarda, itfaiye aracina gerek
kalmadan yangina su islemek igin de kullanilabilecedi,

b. Pompa vyerli olarak dizayn/imal edilmis olmasi nedeni ile ariza durumunda yedek parga
sorunun yasanmayacag|, yurt digindan malzeme beklenmesi zorunlulugunun olmayacag!

c. Mevcut hali ile itfaiye Teskilatiarnda  performansh  olarak kullanilabilecegi
degerlendiriimektedir.

Bu belge ile ilgili firmanin talebi tizerine yapilan inceleme sonucu verilmistir.21.12.2011
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